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Разработана процедура выбора настроек линейного регулятора, 
обеспечивающих максимальную степень устойчивости системы 
с интервальными параметрами. В основу процедуры положены 
оценка корневых робастных показателей качества (колебатель-
ности и степень устойчивости) с применением коэффициентно-
го подхода.  
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В реальных автоматических системах параметры 
объекта управления, как правило, известны неточно или 
могут изменяться по заранее неизвестным законам в определенных пределах. Такие параметры 
относятся к классу интервальных. Для оценки работоспособности системы желательно опреде-
лить ее наихудшее качество в наихудшем режиме. Такое качество называют робастным и опре-
деляют при наихудших сочетаниях интервальных коэффициентов ИХП [1]. 
Для осуществления регулирования объектами управления, как правило, используют ти-
повые регуляторы. В зависимости от выбранного вида регулятор может иметь пропорциональ-
ную характеристику (П-регулятор), пропорционально-интегральную характеристику (ПИ- ре-
гулятор), пропорционально-дифференциальную характеристику (ПД-регулятор) или пропорци-
онально-интегральную (изодромную) характеристику с воздействием по производной (ПИД-
регулятор). 
Наиболее распространенным на практике является ПИ-регулятор, который обладает 
следующими достоинствами: обеспечивает нулевую статическую ошибку регулирования, обес-
печивает управление с минимально возможной средне-квадратичной ошибкой регулирования. 
На сегодняшний день задача о выборе настроечных параметров регулятора линейной 
интервальной системы управления, которые обеспечивают ей максимальную степень устойчи-
вости, актуальна в различных областях науки и техники, где необходимо обеспечить малую чув-
ствительность качества процессов управления в системе к изменению характеристик объекта.  
Данная работа посвящена определению для системы автоматического управления 
(САУ) с интервальными параметрами таких настроек регулятора, при которых степень устой-
чивости системы принимает максимальное значение при условии, что колебательность должна 
быть не больше допустимой. 
Задачи синтеза систем управления с максимальной степенью устойчивости рассмотре-
ны в работах [2–4]. Предложенные там методы основаны на использовании нормированных 
полиномов и применении к ним достаточных условий оптимальности по степени устойчивости. 
Однако разработанные подходы приемлемы только для САУ низких порядков. 
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Решение поставленной задачи предлагается проводить с применением коэффициентных 
оценок показателей качества, на основе которых разработаны простые достаточные условия 




Рассмотрим САУ со структурой, которая приведена на рис. 1. 
 
 
Рис. 1. Структура САУ 
 
В качестве интервального объекта управления выберем объект управления 3-го поряд-
ка, имеющего передаточную функцию: 
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здесь Kn, K∂ – параметры регулятора. 






4 3 2 ,
 D s s s d sd s d dd                                               (1) 
где d4 = a3, d3 = a2, d2 = a1, d1 = a0+bk∂, с0 = knb. 
Область возможных значений интервальных параметров системы (многогранник Pn, 
являющийся прямоугольным гиперпараллелепипедом) отображается на комплексную плос-
кость корней в виде областей локализации корней и отрезков вещественной оси, где локализу-
ются вещественные корни (рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Отображение многогранника интервальных коэффициентов и расположение корней в 
заданном секторе 
 
Необходимо определить настройки ПИ-регулятора, обеспечивающие максимальное 
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Основные соотношения для синтеза ПИ-регулятора 
 
Рассмотрим один из корневых показателей качества системы – колебательность μ = 
tg(φ). Очевидно, что при нестабильности параметров системы этот показатель качества может 
изменяться. Поэтому представляет интерес задача определения углового сектора расположения 
корней по коэффициентам интервального характеристического полинома. В [5] приведено вы-
ражение для определения показателей колебательности δi в системе с постоянными параметра-
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где д – допустимый показатель колебательности, определяемый из рис. 3. 
 
 
Рис. 3. Допустимый показатель колебательности 
 
Другим, не менее важным, корневым показателем качества системы является степень 
устойчивости. Степень устойчивости – расстояние от мнимой оси до ближайшего корня. Ее 
знание позволяет дать оценку скорости затухания переходного процесса в САУ.  
На основе выражения для максимальной степени устойчивости для стационарной си-
стемы [5] и интервального анализа можно записать достаточные условия максимальной ро-
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Преобразуем полином (1) к виду:  
 
4 3 2
4 3 2 1 0 ,D y c y с y c y c y c                                             (7) 
где с4 = d4, c3 = d3, с2 = d2, c1 = d1, с0 = d0 .  
Пусть допустимый показатель колебательности δ∂ = 1,7, что соответствует расположе-
нию корней характеристического уравнения в секторе φ = 50º. Тогда на основании (2) и (7), 
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Из выражения (3) определим параметр регулятора kn через η (степень устойчивости)  
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Подставим выражения (8) и (9) и достаточное условие колебательности (2) для интер-
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Решение данной системы позволяют определить максимальную степень устойчивости 




Пусть коэффициенты полинома (7) принимают следующие значения с4є[0,05; 0,1], 
c3є[0,8; 0,9], с2є[2,6; 3], c1є[0,5+k∂; 1+k∂,], с0 = kn (11). Подставим в (8) значения коэффициентов 




1,7 5,23 = 3,4. 
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Решив систему уравнений (10) с имеющимися условиями (11) и (12)  
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найдем максимальную степень устойчивости η = 0,32. 
С помощью выражения (9) и значения η рассчитаем коэффициент усиления kn 
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2
) (0,465(( 2 ) ) 2,18 2,4.
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Области локализации корней полинома (11) с найденными настройками ПИ-регулятора 
имеет вид, показанный на рис. 4. 
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Рис. 4. Области локализации корней полинома (11) с найденными настройками ПИ-регулятора 
 
Из рис. 4 видно, что предъявленные к системе требования выполняются, а именно мак-





Методы синтеза САУ объектами с переменами параметрами будут эффективны только 
в том случае, если без большой вычислительной и графической работы можно определять па-
раметры регулятора САУ при изменении параметров объекта управления. Для этой цели 
наилучшим образом подходят коэффициентные методы, когда качество САУ оцениваются по 
коэффициентам передаточной функции без построения переходных процессов. В работе полу-
чены достаточные условия робастного качества (максимальной степени устойчивости и задан-
ной степени колебательности), определяемые по коэффициентам интервального характеристи-
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